
48

7524

72

75

66/77 WR

68

5

43

86

31

11

P
VL

96

W

TV

TR

Passstück

42

59

59

42

79
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31
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58 DDC-Regler7

Übergabestation Hauszentrale

VL

RL

Fernheizwasser

VL

RL

Hausanlage
(Kundeneigentum)

Stadtwerke-Eigentum oder Kundeneigentum

6

11

15

24

31

33

40

42

43

48

5

57

58

59

6

66

66/77

68

7

72

72

75

79

86

88

96

98

Differenzdruckregler

Dreiwegeventil

Durchgangsventil

Füll- und Entleerungshahn

Volumenzähler

Kugelhahn

Manometer

Ausdehnungsgefäß

Plattenwärmeübertrager

Anschluß Druckhaltung

Rückschlagventil

Schaltschrank

Schmutzfänger

Außentemperaturfühler

Schutz-Temperaturwächter

Schutz-Temperaturwächter / Temperaturregler

Sicherheitsventil

DDC-Regler

Stellantrieb

Stellantrieb mit Notstellfunktion

Temperaturfühler

Thermometer

Umwälzpumpe

Volumenstrombegrenzer

Wärmemengenzähler

Pufferspeicher

VL Vorlauf
RL Rücklauf

Pa
ss

st
üc

k

15

86

57

96W

TR

TV
31

7575

40

40

W

68

57

42

98
57

86
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43

31

40

57

33

V

42

79
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40

40

TWW

TWZ

TW

 

Schaltschema mit Eigentumsgrenze
Schröder

31.03.2014

SASC

07.04.2014
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