TAB FW, Anlage 1/ Bild 3

Schaltplan einer Gesamtanlage mit allen mdglichen Optionen.
Der Lieferumfang ist gemd8 dem schriftiichen Angebot.

Die symbolische Darstellung verpflichtet nicht eine bestimmte
Anordnung der Bauteile einzuhalten.
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STADTWERKE
i LUDWIGSFELDE

Fernwarme-Kompaktstation
Warmwasserbereitung Uber Speicher mit
eingebauter Heizflache

Sicherheitsdruckbegrenzer 86 Umwalzpumpe
Schutz-Temperaturwdchfer 88 Volumenstrombegrenzer
Sicherheitsventil N Volumenstromregler
DOC-Regler 96 Wdrmemengenzahler
Stellanfrieb W Vorlauf
Stellantrieb mit Notstellfunktion RL Rucklauf
Temperaturfhler ™w Trinkwasser
Thermometer Tww Trinkwarmwasser
TwZ Trinkwasserzirkulation
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