TAB FW, Anlage 1/ Bild 4

Schaltplan einer Gesamtanlage mit allen mdglichen Optionen.
Der Lieferumfang ist gemd dem schriftiichen Angebot.

Die symbolische Darstellung verpflichtet nicht eine bestimmte
Anordnung der Bauteile einzuhalten.
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15 Dreiwegeventil 45 Sicherheitsventil 7 DDC-Regler VL Vorlauf
21162 Druckminderventil / Sicherheitsabsperrventil 48 Plattenwdrmetbertrager 72 Stellantrieb RL Rucklauf
2k Durchgangsventil 5 Anschlufd Druckhaltung 72 Stellantrieb mit Nofstellfunktion
31 Full- und Entleerungshahn 57 Ruckschlagventil 75 Temperaturfhler
33 Volumenztihler 58 Schaltschrank 79 Thermometer
b Absperrventil 59 Schmutzfanger 86 Umwalzpumpe
40 Kugelhahn 6 AuRentemperaturfihler 91 Volumenstromregler
41 Magnetventil 63 Sicherheitsdruckbegrenzer 96 Wdrmemengenzd hler
42 Manometer 66 Schutz-Temperaturwachter
n . . i : uft: a Diese Zeichnung darf ohne unsere
STA DTWE R K E Fernwarme-Kompaktstation / Raumheizung gezeichnet geprift il i
% _— Name/ SignatUl’I Schréder Schréder SASC benutzt oder dritten Personen ausge—
hiindigt werden. (Gem. § 598 ff. BGB)
LU DWI GS FE LD E Datum: 31.03.2014 07.04.2014
Dat.-Name: R\Global_Library\2_0_MEP_30\01_Orte\ludwigsFelde\Stadtwerke_04dwg




